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HYDRO PN 16-318
Markt Biberbach Anlage 7
: Pumpversuchsauswertungen
(m u. GOK)|(NN+m) Aquifer gespannt
Brunnen vollkommen
GOK 448.53
POK 446,29 Brunnen: TB1
OK-Aquifer 15.7| 432.83
UK-Aquifer 55.6| 392.93 Pumpversuch (71 h): 14.08. bis 17.08.1956
netto DAHLHAUS
Q(m3s)| M(m) |h,(m)|s(m)| kf (m/s) | T (m%s)
Ruhe-Wsp. 5.33| 443.20 0.000( 35.40 0.00
Stufe 1-Wsp. 10.68| 437.85 0.005| 44.92| 5.35| 2.64E-05( 9.35E-04
Stufe 2-Wsp. 15.73| 432.80 0.010 39.87| 10.40| 2.72E-05| 9.62E-04
Stufe 3-Wsp. 21.40| 427.13 0.015 34.20| 16.07| 2.64E-05( 9.33E-04
Mittelwert 2.66E-05| 9.43E-04
(m u. GOK)|(NN+m) Aquifer gespannt
Brunnen vollkommen
GOK 454.23
POK 451.99 Brunnen: TB2
OK-Aquifer 14.0| 438.53
UK-Aquifer 68.3| 398.63 Pumpversuch (73 h): 13.07. bis 16.07.1981
netto DAHLHAUS
Q (m¥s)| M(m) |hy, (m)|s(m)| kf(m/s) | T (m%s)
Ruhe-Wsp. 13.95| 440.28 0.000| 43.10 0.00
Stufe 1-Wsp. 18.02| 436.21 0.005 37.58| 4.07| 3.47E-05| 1.23E-03
Stufe 2-Wsp. 22.95| 431.28 0.010 32.65| 9.00| 3.14E-05| 1.11E-03
Stufe 3-Wsp. 29.58| 424.65 0.015 26.02| 15.63| 2.71E-05| 9.60E-04
Stufe 4-Wsp. 34.08| 420.15 0.020 21.52| 20.13| 2.81E-05| 9.94E-04
Mittelwert 3.03E-05| 1.07E-03
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